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年間平均値

水 質 基 準 項 目 単位 水 質 基 準 高丘浄水場 錦多峰浄水場 分　類
1 一 般 細 菌 個/mℓ 100 以下 0 　　 0 　　
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2 大 腸 菌 － 検出されないこと 不検出 不検出
3 カドミウム及びその化合物 ㎎/ℓ 0.01 以下 0.001 未満 0.001 未満

無機物質
（金属類）

4 水 銀 及びその化合物 ㎎/ℓ 0.0005 以下 0.00005 未満 0.00005 未満
5 セレン及びその化合物 ㎎/ℓ 0.01 以下 0.001 未満 0.001 未満
6 鉛 及 び そ の 化 合 物 ㎎/ℓ 0.01 以下 0.001 未満 0.001 未満
7 ヒ素 及びその化 合 物 ㎎/ℓ 0.01 以下 0.001 　　 0.001 未満
8 六 価 ク ロ ム 化 合 物 ㎎/ℓ 0.05 以下 0.005 未満 0.005 未満
9 シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/ℓ 0.01 以下 0.001 未満 0.001 未満

無機物質
（その他）

10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/ℓ 10 以下 0.40 　　 0.32 　　
11 フッ素及びその化合物 ㎎/ℓ 0.8 以下 0.05 未満 0.05 未満
12 ホウ素及びその化合物 ㎎/ℓ 1.0 以下 0.02 　　 0.36 　　
13 四 塩 化 炭 素 ㎎/ℓ 0.002 以下 0.0002 未満 0.0002 未満

有機物質

14 1,4-ジ オ キ サ ン ㎎/ℓ 0.05 以下 0.005 未満 0.005 未満
15 1,1-ジクロロエチレン ㎎/ℓ 0.02 以下 0.001 未満 0.001 未満
16 シス-1,2-ジクロロエチレン ㎎/ℓ 0.04 以下 0.001 未満 0.001 未満
17 ジ ク ロ ロ メ タ ン ㎎/ℓ 0.02 以下 0.001 未満 0.001 未満
18 テトラクロロエチレン ㎎/ℓ 0.01 以下 0.001 未満 0.001 未満
19 トリク ロ ロ エ チ レ ン ㎎/ℓ 0.03 以下 0.001 未満 0.001 未満
20 ベ ン ゼ ン ㎎/ℓ 0.01 以下 0.001 未満 0.001 未満
21 ク ロ ロ 酢 酸 ㎎/ℓ 0.02 以下 0.002 未満 0.002 未満

消　　毒
副生成物

22 ク ロ ロ ホ ル ム ㎎/ℓ 0.06 以下 0.001 未満 0.001 未満
23 ジ ク ロ ロ 酢 酸 ㎎/ℓ 0.04 以下 0.002 未満 0.002 未満
24 ジブロモクロロメタン ㎎/ℓ 0.1 以下 0.001 未満 0.002 　　
25 臭 素 酸 ㎎/ℓ 0.01 以下 0.001 未満 0.001 未満
26 総 ト リ ハ ロ メ タ ン ㎎/ℓ 0.1 以下 0.002 　　 0.002 　　
27 ト リ ク ロ ロ 酢 酸 ㎎/ℓ 0.2 以下 0.002 未満 0.002 未満

水 質 基 準 項 目 単位 水 質 基 準 高丘浄水場 錦多峰浄水場 分　類
28 ブロモジクロロメタン ㎎/ℓ 0.03 以下 0.001 　　 0.001 未満

消　　毒
副生成物

※
29 ブ ロ モ ホ ル ム ㎎/ℓ 0.09 以下 0.001 未満 0.001 未満
30 ホ ル ム ア ル デ ヒド ㎎/ℓ 0.08 以下 0.005 未満 0.005 未満
31 亜 鉛 及びその化合物 ㎎/ℓ 1.0 以下 0.001 未満 0.001 未満
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32 アルミニウム及びその化合物 ㎎/ℓ 0.2 以下 0.01 未満 0.04
33 鉄 及 び そ の 化 合 物 ㎎/ℓ 0.3 以下 0.01 未満 0.01 未満
34 銅 及 び そ の 化 合 物 ㎎/ℓ 1.0 以下 0.001 未満 0.001 未満
35 ナトリウム及びその化合物 ㎎/ℓ 200 以下 6.9 　　 21.7 　　 味
36 マンガン及びその化合物 ㎎/ℓ 0.05 以下 0.001 未満 0.001 未満 色
37 塩 化 物 イ オ ン ㎎/ℓ 200 以下 5.1 　　 25.2 　　

味38 カルシウム，マグネシウム等（硬度） ㎎/ℓ 300 以下 24  　　 77 　　
39 蒸 発 残 留 物 ㎎/ℓ 500 以下 99  　　 203 　　
40 陰イオン界 面 活 性 剤 ㎎/ℓ 0.2 以下 0.005 未満 0.005 未満 発泡
41 ジ ェ オ ス ミ ン ㎎/ℓ 0.00001 以下 0.000001 未満 0.000001 未満

におい
42 2-メチルイソボルネオール ㎎/ℓ 0.00001 以下 0.000001 未満 0.000001 未満
43 非イオン界 面 活 性 剤 ㎎/ℓ 0.02 以下 0.005 未満 0.005 未満 発泡
44 フ ェ ノ ー ル 類 ㎎/ℓ 0.005 以下 0.0005 未満 0.0005 未満 におい
45 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） ㎎/ℓ 10 以下 0.8 　　 0.7 　　 味
46 p H 値 － 5.8以上8.6以下 7.5 　　 7.5 　　

その他
47 味 － 異常でないこと 異常なし 異常なし
48 臭 気 － 異常でないこと 異常なし 異常なし
49 色 度 度 5 以下 1 未満 1 未満
50 濁 度 度 2 以下 0.1 未満 0.1 未満

単位 衛生上の措置 高丘浄水場 錦多峰浄水場 分　類
残 留 塩 素 ㎎/ℓ 0.1 以上 0.5 　　 0.4 　　 消毒

　安全でおいしい水をお届けするために水道法で定められた水質基準について、水質検査をおこなった結果、
両浄水場ともすべて基準値に適合しています。

平成16年度　水質基準値と苫小牧市の水道水水質検査結果

平成16年度　水道事業決算のあらまし
　水道部では、平成16年度も、利用者の皆さんからいただいた水道料金などによって、市民の皆さんに安全でおいしい水を
安定的に供給するために、配水管の新設、水道施設の整備工事などいろいろな事業を実施しました。
　水道事業は今後も効率的な財政運営を図りながら、良質な水道水の安定供給に努めてまいります。

・収益的収支については収入31億9千万円、支出27億円となり、消費税を差し引いた純利益は4億3千万円となりました。
・資本的収支については、収入7億7千万円、支出20億3千万円となり、12億6千万円の資金不足になりました。
　この不足額は収益的収支のうち減価償却費など現金支出を伴わない支出や純利益などで補てんしました。

収入
31億
9,174
万円

水道料金
28億
5,514万円

水道利用
加入金など
1億5,462万円

負担金
1億8,198万円

施設の維持管理・
給水費用
12億
1,401万円

減価償却費など
8億
3,420万円

消費税
7,682万円

純利益
4億3,934万円

支出
27億
204
万円

借入金の利息
5億
7,701万円

収入
7億
7,580
万円

企業債借入金
7億5,000万円

工事負担金
2,580万円

不足額
12億6,185万円

施設の新設
および改良に
要する費用
8億6,504万円

企業債償還金に
要する費用
8億7,277万円

水道メーターなどに
要する費用
2億9,984万円

支出
20億
3,765
万円

収益的収支の状況
水道水をご家庭に送り届けるための経費とその財源

資本的収支の状況
水道施設を整備するための経費とその財源


