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4月15日 1
11行目　ケーブル　１式
12行目　撤去　１式
とありますが数量等の内訳がありませんか

ケーブル１式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形EM-EEF　　395ｍ

2

撤去１式
蛍光灯器具撤去
露出形FL40W×2　再使用しない　　 152個
埋込形FL40W×3　再使用しない　　　12個
埋込形FL40W×2　再使用しない　　　32個
露出形FL40W×4　再使用しない　　   4個
埋込形FL40W×1　再使用しない　　　32個
埋込形FL20W×1　再使用しない　　　 6個
露出形FL20W×1　再使用しない　　   6個

3

撤去１式
蛍光灯器具撤去
つり下げ形FL40W×1　再使用しない  34個
露出形FL20W×1　再使用しない　　　 3個

発注工事に寄せられた質問と回答

建11

緑陵中学校照明LED化工事

質　問


